
第二章 采购清单、技术参数及商务要求

第一节 采购清单及技术参数

服务内容及服务要求

一、服务范围

负责乌当区新堡乡、偏坡乡、百宜镇、下坝镇、水田镇、新场镇、羊昌镇及

羊昌镇马场村污水处理厂前端污水收集管网，包括主管网、支管网（不含入户支

管），以及附属设施如检查井、污水提升泵站等污水处理设施运行维护,确保管

网设施运行安全有效。

二、服务内容

序
号

乡镇

管网长度（km）

检查井

(个)

泵站

（座）
备注

合计
主管

(≥DN300）

支管

(≤DN200）

1 偏坡乡 7.7 5.1 2.6 293

统计数据

仅作为参

考，实际

以竣工图

纸和现场

为准。

2 新堡乡 13.2 4.7 8.5 429

3 百宜镇 18.4 8.5 9.9 305 1

4 下坝镇 18.5 5.2 13.3 402

5 水田镇 42.3 16 26.3 876

6 新场镇 41.3 13.1 28.2 805 1

7 羊昌镇 25.3 15.7 9.6 613

8
羊昌镇

马场村
8.8 3.4 5.4 304 1

合计 175.5 71.7 103.8 4027 3
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